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MSS-ATU-222-4/2020 _ Ostroteka, dn. 03.07.2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Jézefa Psarskiego w Ostrotece zaprasza do ziozenia ofert
wariantowych na naprawe 3 szt urzadzeri chtodniczych oraz montaz 2 szt klimatyzatoréw (o mocy chtodniczéj
3,5 kwi 5 kw).

Zadanie 1

Naprawa zespotu wymiennikéw centrali kiimatyzacyjnej WEISS 4KN4KW, typ medi 35.2 DXD, rok produkgji
2003, zlokalizowanej na 4 pietrze w budynku ,A” Mazowieckiego Szpitala Specjalistyczriego w Ostrotece.
Rozszczelnieniu uiegta nagrzewnica wodna. Centrala pracuje na czynniku R417A w ilosci 7,9 kg. Zalecana jest
wizja lokalna na obiekcie.

Prace obejmuja:

Etap 1 — koszt netto:
* zdemontowanie bloku wymiennikéw ciepta {odciggnigcie czynnika chiodniczego,
odciagniecie glikolu, rozciecie rur instalacji hydraulicznych oraz uktadu
chtodniczego, demontaz okablowania, zdemontowanie zespotu wentylatora,
zdemontowanie moduiu z wymiennikami)

* ekspertyza bloku wymiennikdw obejmujaca lokalizacje powstatych nieszczelnosci na wymienniku nagrzewnicy
{zgodnie z Uwagami ponizej - pkt. a)

Etap 2 — koszt netto: ... .
¢ usuniecie nieszczelnosci na wymienniku nagrzewnicy

Etap 3 —koszt netto: .vercenceeene

* ponowny montaz bloku wymiennikéw ciepta (montaz modutu z wymiennikami,

montaz okablowania, lutowanie instalacji hydraulicznych oraz uktadu chtodniczego,

montaz zespotu wentylatora, test szczelnosci instalacji)

* wymiana filtra osuszacza w uktadzie chtodniczym, test szczelnodci, napetnienie czynnikiem chtodniczym w
ilosci potrzebnej do poprawnej pracy uktadu.

» yruchomienie szafy klimatyzacyjnej

* pisemny protokét z wykonanych prac

* uzupetnienie wpiséw w CRO

= przeprowadzenie ponownej kontroli szezelnosci z wpisem do CRO w terminie okreslonym w ustawie z dnia 12
lipca 2017 r. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567) zmieniajacej ustawe o SZWQ i F-gazach z dnia 15 maja
2015r.
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UWAGI:

a} Po demontazu nagrzewnicy zostang okredlone dalsze dziatania w porozumieniu z uzytkownikiem. Jezeli po
demontazu lub w trakcie prowadzonych prac naprawczych okaze sie, ze uszkodzona nagrzewnica nie nadaje sie
do naprawy ze wzgledéw ekonomicznych lub technicznych- Uzytkownik podejmie decyzje o dalszym sposobie
naprawy, a ukfad pozostanie rozmontowany do czasu dostawy nowego wymiennika.

b) Jezeli w trakcie naprawy zostang stwierdzone usterki innych komponentdéw szafy,
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na ich wymiang lub naprawe zostanie przedstawiona oddzielna oferta iub uzytkownik zakupi potrzebne
materiaty.

c) Czas realizacji zaméwienia moze zostac przedtuzony o czas dostarczenia nowego wymiennika lub innych
komponentdw potrzebnych do uruchomienia szafy klimatyzacyjnej.

Moiliwa fest wizja lokalna uszkodzonej szafy po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Wykonawea udzieli na przedmiot zamdwienia minimum 12 miesiecy gwarancji. .
Termin realizacji zadania -21 dni od daty przyjecia Zaméwienia przez Wykonawce, termin moze ulec wydtuzeniu
jesli zajdzie potrzeba zakupu materiatéw, ktérych termin dostarczenia wymaga diuzszego czasu, o takim fakcie
Wykonawca poinfermuje pisemnie Zamawiajgcego. Za termin zakoriczenia realizacji ustugi uznaje sie date
podpisania koricowego protokotu odbioru robét nie zawierajacego wad i usterek.

Ofertowa cena powinna obejmowac wynagrodzenie za wszystkie obowigzki przysztego Wykonawcy, niezbedne
do zrealizowania zaméwienia facznie z wymiana czynnika w uktadzie chfodniczym. Zamawiajgcy na prosbe
zainteresowanych postepowaniem Wykonawcéw umoiliwi wizje urzadzen.

Osoba do kontaktu: Hubert Mierzejewski, adres e-mail: hubert.mierzejewski@szpital.ostroleka.pl, tel. 29 765
2880.

Wybdr najkorzystniejszej oferty:
Warunkiem uczestniczenia w postepowaniu jest udokumentowanie doéwiadczenia w naprawach zespotu
wymiennikow central WEISS typ MEDI produkowanych w latach 2003-2005. Oferty wykonawcdw ktérzy nie

f wykazg sie wymaganym doswiadczeniem nie bedg brane pod uwage.

Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najnizsza ceng oferty, z udokumentowanym
wymaganym doswiadczeniem.

Wytoniony w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia certyfikatu personalnego f-gaz
oraz certyfikatu przedsiebiorstwa wydanego przez UDT.

Oferty nalezy ztozy€ w terminie do dnia dnia 14.07.2020r do godziny 10:00.

Oferty mozna przestac na adres poczty elektronicznej: hubert.mierzejewski@szpital.ostroleka.pl lub ztozyé w
formie papierowej w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrotece w Sekretariacie —
budynek D, Il pigtro z dopiskiem: , Oferta na naprawe centrali klimatyzacyjnej 4KN4KW~— nie otwieraé przed
godzing 10:30 dnia 14.07.2020r".

W ofercie nalezy poda¢ informacje o warunkach gwarancji i o terminie platnosci faktury (preferowany przez
MSS w Ostrotece termin ptatnosci 60dni od daty dostarczenia faktury VAT).

Zadanie 2

Naprawa nieszczelnosci i przywrdceenie petnej sprawnosci nieszczelnego uktadu chiodniczego w centrali
klimatyzacyjnej 5KN w budynku kuchni.

Centrala klimatyzacyjna 5KN produkgji VTS, agregat skraplajacy KTK Klimatechnik, typ. JCA/SSL 071 5/Z CC
RF/RL/VS/HG/FF, pracujacy na czynniku chtodniczym R407C —ilos¢ czynnika 41,5kg.

Prace obejmuja:

- odzysk czynnika

- lokalizacje i usuniecie nieszczelnosci w uktadzie chtodniczym, wymiana filtra-osuszacza oraz elementéw
niezbednych do uruchomienia i poprawnej pracy uktadu

- wykonanie préby cisnieniowej naprawionego uktadu

- po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej napetnienie czynnikiem R407C w ilosci potrzebnej do poprawnej
pracy uktadu chiodniczege

- uruchomienie uktadu, kontrola pracy i ewentualna regulacja

- pisemny protokdt z wykonanych prac

- Uzupetnienie wpiséw w CRO

- przeprowadzenie ponownej kontroli szczelnosci z wpisem do CRO w terminie ckreslonym w ustawie z dnia 12

lipca 2017 r, (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567} zmieniajacej ustawe o SZWO i F-gazach z dnia 15 maja
2015r.
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Wykonawca udzieli na przedmict zamdwienia minimum 12 miesiecy gwarangji.

Termin realizacji zadania -7 dni od daty przyjecia Zamoéwienia przez Wykonawce, termin moze ulec wydtuzeniu
jesii zajdzie potrzeba zakupu materiatéw, ktdrych termin dostarczenia wyraga diuzszego czasu, o takim fakcie
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego. Za termin zakoriczenia realizacji ustugi uznaje sie date
podpisania koricowego protokotu odbioru robét nie zawierajacego wad i usterek.

Ofertowa cena powinna obejmowac wynagrodzenie za wszystkie obowigzki przysztego Wykohawcy, niezbedne
do zrealizowania zaméwienia. Zamawiajacy na prosbe zainteresowanych postepowaniem Wykonawcdw
umozliwi wizje urzadzen.

Osoba do kontaktu: Hubert Mierzejewski, adres e-mail: hubert.mierzejewski@szpital.ostroleka.pl, tel. 29 765
2880.

Wybdr najkorzystniejszej oferty:

Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najnizszg ceng oferty.

Whytoniony w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia certyfikatu personalnego f-gaz
oraz certyfikatu przedsiebiorstwa wydanego przez UDT.

Oferty nalezy ziozyé w terminie do dnia dnia 14.07.2020r do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastapi w tym
samym dniu o godzinie 10:30.

Oferty moZna przestac na adres poczty elektronicznej: hubert.mierzejewski@szpital.ostroleka.pl lub ztozyé w
formie papierowej w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Spegjalistycznego w Ostrotece w Sekretariacie —
budynek D, it pigtro z dopiskiem: ,,Oferta na naprawe ukfadu chtodniczego centrali kiimatyzacyjnej 6KN w
budynku kuchni — nie otwiera¢ przed godzing 10:30 dnia 14.07.2020r",

W ofercie nalezy podac informacje o warunkach gwarancji i o terminie ptatnoéci faktury (preferowany przez
MS5S w Ostrotece termin ptatnosci 60dni od daty dostarczenia faktury VAT).

Zadanie 3

Naprawa nieszczelnosci i przywrécenie petnej sprawnosci klimatyzatora w serwerowni w budynku A — GREE
GUHD36NM3FO pracujacego na czynniku chfodniczym R410A w ilodci 3,5kg.

Prace obejmuja:

- odzysk czynnika,

- lokalizacje 1 usuniecie nieszczelnosci w ukfadzie chtodniczym, wymiana filtra-osuszacza oraz wszystkich
elementdw niezbednych do uruchomienia i poprawnej pracy ukfadu

- wykonanie préby ciénieniowej naprawionego uktadu

- po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej napetnienie czynnikiern chtodniczym w ilosci potrzebnej do
poprawnej pracy ukladu chtodniczego

- uruchomienie uktadu, kontrola pracy i ewentualna regulacja

- pisemny protokét z wykonanych prac

- przeprowadzenie ponownej kontroli szczelnosci z protokotem, w terminie okreslonym w ustawie z dnia 12
lipca 2017 r. {Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567) zmieniajacej ustawe o SZWO i F-gazach z dnia 15 maja
2015¢.

Mozliwa jest wizja lokalna uszkodzonego urzadzenia po uprzednim kontakcie telefonicznyim.
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Wykonawca udzieli na przedmiot zamdwienia minimum 12 miesiecy gwarancji.

Termin realizacji zadania-21 dni od daty przyjecia Zaméwienia przez Wykonawce. Za termin zakoficzenia
realizacji ustugi uznaje sig date podpisania koficowego protokotu odbioru robét nie zawierajacego wad i
usterek.

Wytoniony w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia certyfikatu personalnego f-gaz
oraz certyfikatu przedsighiorstwa wydanego przez UDT.

Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do dnia dnia 14.07.2020r do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastgpi w tym
samym dniu o godzinie 10:30.

Oferty mozna przesta¢ na adres poczty elektronicznej: hubert.mierzejewski@szpital.ostroleka.pl lub ztozyé w
formie papierowej w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrotece w Sekretariacie -
budynek D, Il pigtro z dopiskiem: ,,Oferta na naprawg nieszczelnosci i przywrécenie petnej sprawnosci
klimatyzatora GREE w serwerowni w budynku A- nie otwieraé przed godzing 10:30 dnia 14.07.2020r".

W ofercie nalezy podac informacje o warunkach gwarancji i o terminie pfatnosci faktury (preferowany przez
MSS w Ostrotece termin ptatnosdei 60dni od daty dostarczenia faktury VAT).
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Zadanie 4
Montaz 2 szt klimatyzatoréw typu Split o mocy chtodniczej 3,5kW i 5kW o parametrach technicznych nie
gorszych niz:
1) w pomieszczeniu UPS w budynku Anatomii Patologicznej — klimatyzator SkW

- moc chtodnicza: 5 kW,

- moc grzewecza: 5 kKW,

- czynnik chiodniczy R410A lub R32,

- zasilanie 230V,

- klasa energetyczna dla funkgji chtodzenia A++,

- pilot bezprzewodowy lub $cienny (przewodowy)
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2} w pokoju lekarskim SOR — klimatyzator 3,5kW
- moc chtadnicza: 3,5 kW,
-moc grzewcza: 3,5 kw,
- czynnik chtodniczy R410A lub R32,
- zasilanie 230V,
- klasa energetyczna dla funkcji chfodzenia A++,
- pilot bezprzewodowy lub scienny (przewodowy)
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Zakres robot przewiduje:
- wykucie otwordw przez sciane zewnetrzna,
- dostawe i montaz klimatyzatoréw typu Split o parametrach technicznych nie nizszych niz powyzej,
- poprowadzenie w maskownicach instalacji czynnika chfodniczego w rurkach miedzianych w otulinie;
- wykonanie instalacji elektrycznej z przewoddw 3x2,5 mm2 miedzianych uktadanych w korytkach, zasilajace}
klimatyzatory z poditgczeniem do tablicy rozdzielczej,
- wykonanie instalacji odprowadzajgcej skropliny {do kanalizacji lub na zewnatrz),
- sprawdzenie szczelnoici wykonanej instalacji,
- napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu (funkcji chtodzenia, grzania, sterowania);
- przeszkolenie uzytkownikdw w zakresie obstugi i konserwacji klimatyzatordw.
- roboty wykoliczeniowe zwigzane z doprowadzeniem $cian do stanu pierwotnego (otynkowanie i malowariie
scian - likwidacja skutkdw przebic).
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Wykonawca udzieli na przedmiot zamdwienia mintmum 36 miesiecy gwarangji.

Termin realizacji zadania-21 dni od daty przyjecia Zamdwienia przez Wykenawce. Za termin zakoriczenia
realizacji ustugi uznaje sie date podpisania keficowego protokotu edhioru robét nie zawierajgcego wad i
usterek.

Ofertowa cena powinna obejmowac wynagrodzenie za wszystkie obowiazki przysztego Wykonawcy, niezbedne
do zrealizowania zamdwienia. Zamawiajgcy na proébe zainteresowanych postepowaniem Wykonawceow
umoiliwi wizje w miejscach przewidywanego montazu jednostek klimatyzacyjnych.

Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najnizszg ceng oferty, z udokumentowanym
wymaganym doswiadczeniem.

Wytoniony w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia certyfikatu personalnego f-gaz
oraz certyfikatu przedsiebiorstwa wydanego przez UDT oraz karty katalogowej oferowanych urzadzen.
Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do dnia dnia 14.07.2020r do godziny 10:00.

Oferty moina przestac na adres poczty elektronicznej: hubert.mierzejewski@szpital.ostroleka.pl lub ztozyé w

formie papierowej w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrotece w Sekretariacie -

budynek D, Il pietro z dopiskiem: ,,Oferta na Montaz 2 szt klimatyzatoréw typu Split o mocy chtodniczej 3,5kW i
5kW - nie otwieraé przed godzing 10:30 dnia 14.07.2020r".

W ofercie nalezy poda¢ informacje o warunkach gwarancji i o terminie ptatnosci faktury {preferowany przez
MSS w Ostrotece termin platnosci 60dni od daty dostarczenia faktury VAT).
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